
 

 

    

  Приложение 1 

        к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

 

 

Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 

годов на территории муниципального округа «Инта» Республики Коми теплоснабжающих 

организаций 

 

Николаев Г.И.              – председатель комиссии – Глава муниципального округа «Инта» 

Республики Коми – руководитель администрации (или лицо его 

замещающее); 

Балин М.Н.                    – заместитель председателя комиссии – первый заместитель 

руководителя администрации (или лицо его замещающее); 

Филиппова А.С.            – секретарь комиссии – старший инспектор отдела промышленности, 

транспорта, связи  и жилищно – коммунальной сферы  

администрации МО «Инта» (или лицо его замещающее). 

Члены комиссии: 

 

 

Пиотрович А.С.            – технический директор – главный инженер филиала Коми ПАО           

«Т Плюс» «Интинская ТЭЦ» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Ручкин К.С.                   – директор ООО «ТеплоЭнергия» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Листопад Е.В.               – главный государственный инспектор отдела по энергетическому 

надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского 

управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Лебедев А.Н.                 – старший государственный инспектор Воркутинского 

территориального отдела. Печорского управления Ростехнадзора (по 

согласованию). 

 



 

 

Приложение 2 

        к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

 

Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-

2027 годов на территории муниципального округа «Инта» Республики Коми 

потребителей тепловой энергии жилого фонда 

 

Николаев Г.И. председатель комиссии – Глава муниципального округа «Инта» 

Республики Коми – руководитель администрации (или лицо его 

замещающее); 

Балин М.Н. заместитель председателя комиссии – первый заместитель 

руководителя администрации  (или лицо его замещающее); 

Филиппова А.С. секретарь комиссии – старший инспектор отдела  промышленности, 

транспорта, связи и жилищно – коммунальной сферы 

администрации МО «Инта» (или лицо его замещающее); 

Члены комиссии: 

 

 

Жвакин С.Г. директор Интинского филиала АО «Коми энергосбытовая 

компания» (или лицо его замещающее (по согласованию)); 

Москаленко О.А. руководитель отдела теплоинспекции Интинского филиала АО 

«Коми энергосбытовая компания» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Пиотрович А.С. технический директор – главный инженер филиала Коми ПАО      

«Т Плюс» «Интинская ТЭЦ» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Ручкин К.С. директор ООО «ТеплоЭнергия» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Карпенко Е.А. и.о. начальника Государственной жилищной инспекции по г. Инте 

(или лицо его замещающее (по согласованию)); 

Семенюк М.И. директор МКУ «УЖКХ» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)). 



 

 

Приложение 3 

        к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

 

Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 

годов на территории муниципального округа «Инта»  Республики Коми потребителей тепловой 

энергии 

 

Николаев Г.И. председатель комиссии – Глава муниципального округа «Инта» 

Республики Коми – руководитель администрации (или лицо его 

замещающее); 

Балин М.Н. заместитель председателя комиссии – первый заместитель 

руководителя администрации  (или лицо его замещающее); 

Филиппова А.С. секретарь комиссии – старший инспектор отдела 

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – коммунальной 

сферы администрации МО «Инта» (или лицо его замещающее); 

Члены комиссии: 

 

 

Жвакин С.Г. директор Интинского филиала АО «Коми энергосбытовая 

компания» (или лицо его замещающее (по согласованию)); 

Москаленко О.А. руководитель отдела теплоинспекции Интинского филиала АО 

«Коми энергосбытовая компания» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Пиотрович А.С. технический директор – главный инженер филиала Коми ПАО «Т 

Плюс» «Интинская ТЭЦ» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)); 

Ручкин К.С. директор ООО «ТеплоЭнергия» (или лицо его замещающее (по 

согласованию)). 



 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

Перечень теплопотребителей с указанием объектов теплопотребления, подлежащих проверке 

комиссией при оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

1. Администрация МО «Инта»: Горького 16, Мира 20 (гараж), с. Косьювом, 65, с. Петрунь, 

ул. Сорвачева, 20, пст. Абезь, ул. Вокзальная, 6. 

2. Акулин Андрей Борисович: ул. Куратова, 39 блок № 2, гараж № 6. 

3. Амосов Дмитрий Владимирович: ул. Полярная, д.17, гаражи. 

4. АНО «Спортивный актив-центр Северное Сияние»: ул. Воркутинская, 9. 

5. АО «Кожимское РДП»: ул. Южная, д. 20. 

6. АО «Комиавиатранс»: ул. Пригородная, 3. 

7. АО «Коми энергосбытовая компания»: административное здание, ул. Кирова, 36а; гараж 

ул. Кирова, 36а. 

8. АО «Полярис Проперти»: ул. Куратова, 1в. 

9. АО «Почта России»: ул. Горького 23, ул. Матросова 3, с. Косьювом, 23, с. Петрунь, ул. 

Центральная, 19; пст. Абезь, ул. Вокзальная, 6.   

10. Ахмеров Руслан Ильдусович: ул. Куратова, 10 

11. Баев Игорь Николаевич: баня, с. Косьювом. 

12. Белозеров Александр Васильевич: ул. Куратова гаражи. 

13. Беляев Андрей Александрович: ул. Мира, 3, массив № 3, гаражи № 2,3,4. 

14. Беляев Василий Федорович: ул. Мира блок 23 гараж № 1,2,3; блок № 13 гаражи 61,63. 

15. Бондарев Юрий Петрович: ул. Куратова, 39, блок  № 2, гараж № 3. 

16. Бостриков Владимир Александрович: ул. Мира 30, гаражи № 2,3,4,5. 

17. Валей Сергей Васильевич:  баня пст. Абезь, ул. Полярная, д. 15. 

18. Вокуев Василий Прокопьевич: ул. Пионерская, блок № 6, гараж № 72. 

19. Воронина Наталья Олеговна: ул. Лунина; 2; ул. Лунина,4. 

20. Гарасимчук Андрей Михайлович: ул. Куратова 39, бл.2 гараж 1. 

21. Гарифуллина Лидия Сергеевна: ул. Пионерская, блок № 6, гараж № 71. 

22. Гарифуллин Равиль Фаргатович: ул. Куратова 39, гараж бл.13, гараж №5. 

23. ГАУ «СПАС - КОМИ»: ул. Куратова,32, лит Б, гараж. 

24. ГБУЗ РК «Интинская ЦРБ»: ул. Кирова, 36; ул. Мира, 10; с. Косьювом, 66; ул. Куратова, 

11. 

25. ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения города «Инты»:                 

ул. Куратова 66; ул. Чапаева,19. 

26. ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми»: ул. Геологическая, 5а. 

27. Гинзбург Борис Владиславович: ул. Мира, 3, блок 1, гараж №, 2в, 2г. 

28. ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» ПЧ-202: ул. Лермонтова, 12; пст. Абезь,                       

ул. Центральная 20/2. 

29. ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» ПЧ-205: ул. Ленинградская, 4, с. Петрунь,                   

ул. Молодёжная, 38. 

30. ГКУ РК «ЦЕНТР ОДМЮ»»: ул. Кирова, 34а. 

31. Главное управление МЧС России по Республике Коми: ул. Лунина, 5, 5а. 

32. Головин Андрей Викторович: ул. Южная 7, блок 1. 

33. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43»: ул. Мира, 14. 

34. ГПОУ «Воркутинский арктический горно - политехнический колледж»: ул. Мира, 16. 

35. Донских Петр Сергеевич: пер. Буровой, 12 ,гараж. 

36. Дурягин Василий Леонидович: ул. Промышленная 1, бл.4, гаражи                                      

№ 11,12,13,14,15,16,17. 

37. Заболотный Геннадий Витальевич: ул. Чернова 4 гараж. 



 

 

38. Завадский Александр Ярославович: ул. Спортивная, 83, стр. 2. 

39. Иванов Алексей Геннадевич: ул. Восточная, 1. 

40. ИП Баранов Григорий Михайлович, ул. Кирова, 38. 

41. ИП Бостриков Владимир Александрович: ул. Куратова, 26а. 

42. ИП Валей Елена Рудольфовна: пст. Абезь, ул. Центральная. 

43. ИП Великий Геннадий Михайлович: ул. Кирова, 38. 

44. ИП Гисс Е.А.: ул. Горького, 17. 

45. ИП Гоношилина Светлана Юрьевна: ул. Горького, 19. 

46. ИП Гридчин Сергей Анатольевич: ул. Промышленная, 15а. 

47. ИП Джаббаров Мазахир Гурбан оглы:ул. Горького, около МКД № 3. 

48. ИП Камнева Людмила Викторовна: ул. Горького,12. 

49. ИП Кирунец Татьяна Ивановна: ул. Мира, 14а. 

50. ИП Колесникова Татьяна Александровна.: пст. Абезь, ул. Вокзальная. 

51. ИП Мальцева Вера Георгиевна: с. Косьювом, 80. 

52. ИП Подсудевская Валентина Александровна: ул. Мира,17. 

53. ИП Подсудевский Игорь Геннадьевич: ул. Бабушкина, 1; ул. Чернова, 4,                          

ул. Горького,5а. 

54. ИП Попова Надежда Павловна: с. Петрунь, ул. Сорвачева, 20. 

55. ИП Рамазанов Аркадий Аллаярович: ул. Куратова, 51. 

56. ИП Созинов Андрей Валерьевич: ул. Мира, 30а. 

57. ИП Тимушев Андрей Юрьевич: ул. Кирова, 34. 

58. ИП Типец Виктор Валерьевич: ул. Куратова, д. 1. 

59. ИП Тихомиров Александр Анатольевич: ул. Промышленная, ул. Куратова, 1в;                

ул. Горького, 7а, 12, 19.  

60. ИП Фатхудинова Ирина Викторовна: ул. Горького, 10. 

61. ИП Харченко Олег Викторович: ул. Горького, 25. 

62. ИП Хатанзейский Прокопий Михайлович: ул. Полярная, 13а, ул. Мира, 65;                      

ул. Куратова, 70. 

63. ИП Чикун Александр Олегович: ул. Чернова, 1. 

64. ИП Шабалин Николай Михайлович: ул. Кирова, 33. 

65. ИП Шиманский Сергей Петрович: ул. Лунина, 7а. 

66. ИП Шулепов Дмитрий Николаевич: ул. Кирова, 38. 

67. Кабиж Владимир Алексеевич: ул. Мира 2/14 мастерские автосервиса. 

68. Казаков Андрей Владимирович: ул. Горького, за зданием № 12. 

69. Казаков Евгений Александрович: ул. Кирова, 17. 

70. Калашников Александр Викторович: ул. Чернова 6а, гараж. 

71. Калинин Юрий Юрьевич: ул. Мартовская, гаражный кооператив «Автолюбитель» 15 

гаражей. 

72. Калугин Евгений Анатольевич: ул. Промышленная 8, гаражи № 2-12. 

73. Кальченко Сергей Владимирович: ул. Сельхозная 3, гараж. 

74. Каминский Юрий Анатольевич: ул. Промышленная 1, блок 1, гаражи 18 шт. 

75. Канев Дмитрий Захарович: баня пст. Абезь, ул. Полярная, 10а. 

76. Канев Роман Иванович: ул. Озерная 11, гаражи 1, 2. 

77. Книгин Алексей Львович: ул. Строительная блок 38а, гаражи № 12,14,18,22,34. 

78. Кобелев Дмитрий Вячеславович: пер. Пионерский, 64а, блок № 5, гараж № 64а. 

79. Ковивчак Вячеслав Андреевич: ул. Куратова 49, строение 1. 

80. Кучин Олег Николаевич: ул. Лунина 5, гаражный массив, 10 гаражей. 

81. Латушкина Сирена Фаритовна: ул. Трудовая, 2 , гараж. 

82. Ленькин Алексей Анатольевич: ул. Кирова, 28, гараж. 

83. Лысак Петр Семенович: ул. Деповская, 2а, гараж. 

84. Лысенко Андрей Леонидович: Пионерский пер., 1, гараж № 46, 48,50,52. 

85. Мажникова Анна Александровна: ул. Социалистическая, 4. 

86. Мамедов Имран Адил оглы: ул. Дзержинского, 23; ул. Куратова,1в. 



 

 

87. МАОУ «Гимназия №3»: ул. Горького, 8. 

88. Маслов Александр Вячеславович: ул. Южная, 16, гараж № 1 

89. МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»: ул. Горького, 12а; ул. Мира 15а; ул. Лунина, 8. 

90. МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»: ул. Воркутинская, 14. 

91. МБДОУ « ЦРР Детский сад № 31 «Крепыш»: ул. Воркутинская, 11; ул. Мира, 63. 

92. МБОУ «Гимназия № 2»: ул. Куратова, 20. 

93. МБОУ «Лицей №1 г. Инты»: ул. Мира, 51. 

94. МБОУ «СОШ №8»: ул. Куратова, 32; ул. Мира 2. 

95. МБОУ «СОШ пст. Абезь»: ул. Центральная 20. 

96. МБОУ «СОШ с. Петрунь»: ул. Центральная, 21, 38. 

97. МБУДО «Детская школа искусств»: ул. Кирова, 28а. 

98. МБУДО «СШ «Интинская»: ул. Гагарина, 2. 

99. МБУДО «СШ «Юность»: ул. Горького, 8; ул. Лунина, 7; ул. Кирова, 30а; ул. Баева, 38; 

ул. Полярная, 18. 

100. МБУ ДО «Центр внешкольной работы»: ул. Мира, 14; ул. Мира, 14а; ул. Куратова, 6. 

101. МБУК «Интинский краеведческий музей»: ул. Чайковского, 3а; ул. Куратова, 28;           

ул. Куратова, 36. 

102. МБУК «Централизованная библиотечная система»: ул. Куратова, 19;                                  

с. Косьювом, 66; с. Петрунь, ул. Сорвачева, 22. 

103. МБУК «ЦКН и ТНТ»: с. Петрунь, ул. Сорвачева, 22, здание детского сада                      

пст. Юсьтыдор; здание школы с.Косьювом, 66. 

104. МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры и техники»: ул. Кирова, 14; ул. Южная, 8а. 

105. Местная религиозная организация Православного прихода святителя Николая 

Чудотворца г. Инты: ул. Ленинградская, 9а. 

106. МКУ «Агенство по управлению муниципальным имуществом» МО «Инта»: Полярная 

13; Куратова 1а; Дзержинского 27; Мира 14а;  водонапорная башня с. Косьювом; скважина А-

166 с. Косьювом; артезианская скважина с. Петрунь. 

107. МКУ «ГУНО»: ул. Горького, 21а; ул. Кирова, 28а; ул. Мира, 14. 

108. Молис Витаутас с.Иозаса: ул. Индустриальная, 6, гараж-стоянка. 

109. Моргунов Сергей Алексеевич: ул. Полярная блок 2, гаражи № 21,23,24,25,27,29. 

110. МРО Православный приход Храма Святой Троицы г. Инты: ул. Мира,40а. 

111. Накваскин Александр Вениаминович: ул. Мира, 40а, строение 2. 

112. Новиков Александр Юрьевич: ул. Январская, гараж № 7 около ж/д Чернова 6. 

113. Новиков Василий Иванович: ул. Мира 4/3, гараж № 15. 

114. ОАО «РЖД» «Северная региональная дирекция железнодорожных вокзалов» вокзал, 

гараж вокзала: ул. Матросова, 3. 

115. ОАО «РЖД»: ул. Предшахтная,13. 

116. ОМВД России «Интинский»: ул. Капитана Кулешова, 10; ул. Куратова, 13. 

117. ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»: ул. Южная, 18. 

118. ООО «Акваград»: 

ГНС-1 – ул. Северная;  

ГНС-2– ул. Северная; 

СП-2– п. Западный,  

СП-11 – ул. Восточная 1, 

СП-12 – ул. Спортивная 114;  

Гараж (дежурная часть) – ул. Спортивная 114; 

КНС - ул. Южная; 

Здание насосной станции 2-го подъёма - ул. Баева 1; 

Здание насосной канализационной станции»-  пст. Юсьтыдор; 

Административное здание, КНС - ул. Вокзальная, пгт. Верхняя Инта; 

Скважина А-103 – с. Косьювом;  

Буровая скважина № 1 – пст. Абезь, ул. Полярная;  

Буровая скважина № 3 – пст. Абезь, ул. Центральная 3;  



 

 

Водоразборная колонка – пст. Абезь, ул. Центральная; 

АБК - ул. Полярная 5; 

Гараж № 3 – ул. Полярная 5; 

Гараж № 4 - ул. Полярная 5; 

Гараж № 5 - ул. Полярная 5; 

Гаражи - ул. Мира 40а. 

Здание  насосной станции 2-го подъёма – п. Западный. 

119. ООО «Альянс»: ул. Кирова, 21а; ул. Мира, д. 40а, стр.1. 

120. ООО «Амин»: ул. Горького, за зданием № 12. 

121. АО «Тандер»: ул. Куратова, 22. 

122. ООО «Араз»: ул. Куратова, 1б. 

123. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская»: ул. Горького, 14. 

124. ООО «Ассорти»: ул. Заводская, 7; ул. Кирова, 17. 

125. ООО «Велес»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова, д. 10, 12; ул. Горького, д. 3,19, 21; ул. Чернова, д. 2. 

126. ООО «Восход»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 1, 4, 4а, 5, 7, 8а, 9, 11, 22; ул. Бабушкина, д. 4;  ул. Кирова, 

д. 17, 17а, 19, 26, 31, 38; ул. Чернова, д. 6, 8; ул. Чайковского, д. 3; ул. Горького, д. 1, 11, 25;    

ул. Куратова, д. 2, 39; ул. Социалистическая, д. 3, 3а, 4; ул. Январская, д. 13, 15а, 21; ул. 

Полярная, д. 8, 10, 11, 12, 14а, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25; ул. Заводская, д. 4, 6. пст. Юсьтыдор,     

д. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 17, 18; ул. Сельхозная, д. 4, 6, 7, 8, 35; ул. Гагарина, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15;  ул. Геологическая, д. 1, 3, 4, 5; пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 1, 3, 4, 5; ул. Полярная, д.16, 

18;   ул. Центральная, д. 22; с. Косьювом, д. 1, 2, 3; с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 32. 

127. ООО «Вояж»: ул. Мира, 20а; пст. Юсьтыдор, 13а. 

128. ООО «Время»: 

Объекты: МКД - ул. Комсомольская, д. 11, 18; ул. Матросова, д. 6,10. 

129. ООО «ДЕЕН»: ул. Мира, 27; ул. Промышленная, 17а, ул. Воркутинская, 15. 

130. ООО « Жилсервис»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова, д. 14; ул. Чернова, д. 3; ул. Горького, д.13, 15. 

131. ООО «Завод Карбидов и ферросплавов»: ул. Сангородок, д.3, к.1. 

132. ООО «Звезда»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова - д. 52, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74; ул. Мира, д. 57, 59, 61, 65, 

66, 67, 68, 69; ул. Морозова, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16. 

133. ООО «ИГППР»: ул. Заводская, 4а. 

134. ООО «Индент»: ул. Мира, 14а. 

135. ООО «Инта-сервис»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 28, 33; ул. Куратова, д. 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44. 

136. ООО «Инта Приполярье»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 19, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48; ул. Горького, д.8а; 

ул. Северная, д. 1; ул. Куратова, д. 18, 48; ул. Спортивная, д. 89, 102, 110, 114, 119, 120; ул. 

Лермонтова, д. 7, 8, 10; ул. Восточная, д. 86. 

137. ООО «Интинская»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 31, 35, 37, 38, 39, 42, 50, 56, 60, 62; ул. Воркутинская, д. 2, 

5, 6, 8, 10, 12, 15, 16. 

138. ООО «Интинский хлебозавод»: ул. Промышленная, д. 15. 

139. ООО «Интинское»: ул. Южная, 18. 

140. ООО «Космос»: ул. Горького, 7а; ул. Горького, 9, ул. Бабушкина, 1,ул. Куратова,1    

(здание 1 ввод стар.), ул. Куратова, 1 (здание 2 ввод нов.), ул. Куратова, 51. 

141. ООО «Лето»: ул. Матросова, 4. 

142. ООО «Лукойл - Северо -Западнефтепродукт»: ул. Мартовская, 6; ул. Геологическая,6. 

143. ООО «Магазин № 49»: ул. Мира, 22а; ул. Мира, 22а стр.1; ул. Дзержинского, 23. 

144. ООО «Маяк»: 

Объекты: МКД - ул. Баева, д. 11, 22б, 24б, 28а, 28б, 40а; ул. Интинская, д. 2, 4;                            



 

 

ул. Ленинградская, д. 1, 1а, 3, 3а, 9, 11, 11а, 13, 15; ул. Южная, д. 2, 4, 6, 10, 12. 

145. ООО «Новая»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова - д. 19, 24, 41, 42, 46, 50, 54; ул. Воркутинская - д. 1, 3, 7, 

13; ул. Мира - д. 41, 43, 45, 47, 49. 

146. ООО «Пента»: ул. Мира, 20; ул. Куратова, 1в, стр.7. 

147. ООО «Петруньское»: ул. Центральная, 17, 46. 

148. ООО «Региональный оператор Севера»: нежилое здание склад «Ангар» ,                         

ул. Предшахтная 2, корп. 1. 

149. ООО «Самсон»: ул. Лунина, 3. 

150. ООО «Сануман»: ул. Промышленная, 21. 

151. ООО «Север Строй Инвест»: ул. Мартовская, 1а. 

152. ООО «Северторг»: пст. Абезь, ул. Центральная, 16б. 

153. ООО «Севпромуголь»: ул. Куратова, 1в. 

154. ООО «СКС-Инта»: ул. Сангородок, 1. 

155. ООО «Сотфарм»: ул. Мира, 24а, корп.2, пом. Н-2. 

156. ООО «Сфера»: 

Объекты: МКД - ул. Бабушкина, д. 1, 3; ул. Горького, д. 2, 6, 6а, 10; ул. Мира, д. 13, 15, 

17, 21, 25, 25а; ул. Чернова, д. 4, 7, 7а; ул. Куратова, д.16. 

157. ООО «ТрансАвтоСнаб»: ул. Свободы,5а. 

158. ООО «ТеплоЭнергия»: Пролетарская.13. 

159. ООО «Тиман»: ул. Куратова, 1в. 

160. ООО «Уральская»: 

            Объекты: МКД - ул. Дзержинского, д. 1, 4, 19, 21, 21а, 23, 25, 29; ул. Куратова, д. 5, 17, 

22; ул. Мира, д. 27, 29; ул. Промышленная, д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 

161. ООО «Форум»: 

Объекты: МКД - ул. Горького, д. 4, 7, 17; ул. Мира, д. 26а; ул. Чайковского, д. 4; ул. 

Матросова, д. 2а; ул. Вокзальная, д. 16; ул. Свободы, д. 1, 2, 4; ул. Советской Армии, д. 2а;        

ул. Кирова, д. 27, 29, ул. Горького, д.5, 5а. 

162. ООО «Шаповалов»: ул. Куратова,18. 

163. ООО «Эдельвейс»: ул. Куратова, 50а. 

164. Отдел по управлению муниципальным имуществом: пустующее нежилое помещение в 

магазине пст. Юсьтыдор, д.13а, ул. Кирова,13а, ул. Чайковского,8; пустующее здание пгт. 

Верхняя Инта, ул. Свободы, 6.  

165. ОФП и ССРФ по Республике Коми: ул. Мира,13; ул. Бабушкина,3. 

166. Панкратов Альберт Валерьевич: ул. Чайковского, 4, мастерские. 

167. ПАО Россети « Северо-Запад»: ул. Мира, д. 40, ул. Кирова, д. 2. 

168. ПАО «Ростелеком»: ул. Горького, 23; ул. Чапаева, 1, с. Косьювом, 23; с. Петрунь,           

ул. Центральная,19. 

169. ПАО «Сбербанк»: пст. Абезь, ул. Вокзальная,6. 

170. Петрова Надежда Александровна: ул. Кирова, гаражный блок № 1,2,3,4. 

171. Погореленко Сергей Анатольевич: ул. Пионерская, блок № 6, гараж № 74. 

172. Попов Валерий Петрович.: хоз. постройка, ул. Базарная,11. 

173. Попов Эдуард Анатольевич: ул. Куратова,39, блок № 2 гараж № 4. 

174. Прокуратура Республики Коми: ул. Мира,35. 

175. ПОУ «Интинская автомобильная школа «ДОСААФ России»: ул. Куратова, 3, 15. 

176. Пухирь Вячеслав Иванович: ул. Куратова, 39, блок №2, гараж №2. 

177. Ровба Наталья Владимировна: ул. Куратова, 39, блок 3,гараж №1. 

178. Румянцев Олег Валентинович: ул. Куратова 51 автомойка-шиномонтаж. 

179. Семериков Иван Александрович: ул. Заводская ,8. 

180. Семенов Виктор Сергеевич: ул. Пионерская, гаражи № 51, 81. 

181. Семина Ольга Николаевна: пер. Пионерский, гараж № 70. 

182. Соломон Евгений Валерьевич: переулок Пионерский, блок 6, гаражи № 75,76,77,78. 

183. Сосногорская дистанция гражданских сооружений-структурное подразделение Северной 



 

 

дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Северной железной дороги - филиала 

ОАО РЖД»: ул. Пушкина 7, 7а; ул. Маяковского, 1; ул. Матросова, 3. 

184. Сухнев Вадим Леонидович: пер. Пионерский, блок 3, гаражи 81б, 81в. 

185. Табунов Михаил Александрович: ул. Промышленная 1, блок 4, гаражи № 2,3,5,6. 

186. Толоконников Денис Петрович: ул. Воркутинская, 12а. 

187. Тренин Ярослав Николаевич: ул. Куратова 39, гараж №2. 

188. Турецкий Сергей Иванович: ул. Мартовская, 24, гараж. 

189. Управление Судебного департамента по РК: ул. Социалистическая, 4а. 

190. УФСБ РФ по Республике Коми: ул. Заводская, 2. 

191. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»: ул. Кирова, 23. 

192. ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»: ул. Мира, 3. 

193. ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ», ул. Приозерная, 8 

194. ФГУП «Комплекс»: ул. Чайковского, 2, гараж. 

195. Федорова Анна Александровна: ул. Промышленная, 12. 

196. ФКУ «ЦОКР»: ул. Мира 31. 

197. Фриюк Дмитрий Михайлович: ул. Пионерский блок 6, гараж № 73. 

198. Хорт Игорь Петрович: ул. Промышленная, 2, гараж. 

199. Церковь ХВЕП: ул. Школьная, 2. 

200. Чертков Владимир Владимирович: пер. Пионерский, гаражи № 62, 63. 

201. Чикаренко Сергей Валентинович: пер. Пионерский, блок 5, гараж № 64. 

202. Шаршнева Наталья Александровна: ул. Сельхозная, 3. 

203. Шахаев Мухтар-Паша Агавович: гараж № 1, пст. Абезь, ул. Вокзальная. 

204. Шишкин Олег Николаевич: ул. Рабочая, блок 3, 5 гаражей. 

205. Шустенков Константин Константинович: ул. Промышленная, блок № 4, гараж № 41; 

блок № 5 гаражи № 32,33. 

206. Юрья Вениамин Михайлович: ул. Пионерская, блок 2, гараж № 6-7. 

 

 



 

 

Приложение 5 

        к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 

2027 годов жилищно-коммунального и энергетических комплексов на территории 

муниципального округа «Инта» Республики Коми 

1. Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

период 2026-2027 годов жилищно-коммунального и энергетических комплексов на территории 

муниципального округа «Инта» Республики Коми (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), Приказом Минэнерго России от 

13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 

и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - 

Правила). 

2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией 

по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

(далее - комиссия) в отношении:  

2.1. Теплоснабжающих организаций согласно приложению 2 к Программе. 

2.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые 

приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых 

помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены 

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в 

отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых 

сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или 

ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных 

коммуникаций жилых домов (домовладений) согласно приложению 3 к Программе. 

2.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 

потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению 

многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных 

коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового 

имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по 

содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации 

которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации согласно приложению 3 к Программе. 

3. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется 

в соответствии с приложением 1 к Программе. 

4. В целях подготовки к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 2.1- 2.3. 

пункта 2 Программы, обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду, который 

должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в 

том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный 

период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их 

оборудования (при наличии). 

При этом лица, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 Программы, обязаны выполнять 

мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей 

организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов 



 

 

и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду. Указанные лица вправе 

разработать и утвердить собственный план подготовки к отопительному периоду, содержащий 

план подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации и 

результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, 

режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные 

ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при 

наличии). 

5. Описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.1. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

5.2. Члены комиссии обязаны: 

- лично участвовать в заседаниях комиссии; 

- выполнять поручения комиссии; 

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала 

заседания комиссии.



 

 

Приложение 1 

к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

 к отопительному периоду 2026-2027 годов 

на территории муниципального округа «Инта» 

Республики Коми 

 

График проведения оценки готовности 

 

Объекты, 

подлежащие проверке 

Сроки проведения 

проверки 

Документы, 

проверяемые в ходе проверки 

Теплоснабжающие 

организации 
31.08.2026 - 

25.09.2026 

В соответствии с приложением 2 к Программе 

проведения оценки обеспечения  готовности 

 к отопительному периоду 2026-2027 

на территории муниципального округа «Инта»  

Республики Коми  

 

Потребителей 

тепловой энергии 

жилого фонда 29.06-15.09.2026 

В соответствии с приложением 3 к Программе 

проведения оценки обеспечения  готовности 

 к отопительному периоду 2026-2027 

на территории муниципального округа «Инта»  

Республики Коми 
Прочие 

теплопотребители 



 

 

Приложение 2 

к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

 к отопительному периоду 2026-2027 годов 

на территории муниципального округа «Инта» 

Республики Коми 

Перечень документации и мероприятий, подлежащих проверке комиссией при оценке 

готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов 

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие 

организации и теплосетевые организации обязаны: 

1.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о 

теплоснабжении. 

1.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении 

нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, 

абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, 

абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 

264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 

359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, 

шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 

403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - 

Правила промышленной безопасности). 

1.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, 

предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному 

периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении 

Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки 

обеспечения готовности к отопительному периоду», подготовить и представить комиссии по 

проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, 

подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 1.1, 1.2 данного 

перечня. 

1.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие 

персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 

или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения 

специализированных организаций для эксплуатации оборудования. 

1.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

1.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный 

документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в 

соответствии с требованиями главы V Правил № 511; 

1.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня 

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного 

оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), 

разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) 

перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, 

разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.13 

1.3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 

эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные 



 

 

инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной 

безопасности. 

1.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, 

протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае 

эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе 

обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной 

безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил 

промышленной безопасности. 

1.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям 

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности. 

1.3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, 

ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не 

отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации 

оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации 

о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под 

избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, 

определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 

1.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства 

работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, 

выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при 

эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных 

приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н. 

1.3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 

236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, 

подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе 

противоаварийных тренировок. 

1.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы 

теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с 

абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511 а также копии эксплуатационных 

инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. 

1.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой 

обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и 

инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, 

утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых 

сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 

278 Правил промышленной безопасности. 

1.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и 

средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), 

содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в 

соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, 

предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1034 (далее - Правила коммерческого учета). 

1.3.14. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 

нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке 

ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и 

производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением 

дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные 



 

 

пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) 

копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). 

1.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, 

центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с 

отметками: 

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических 

испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для 

оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-

изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества 

циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для 

ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности 

и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся 

ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 

Правил № 511; 

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных 

клапанов. 

1.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров 

зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, 

определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены 

результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511. 

1.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с 

требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим 

состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок 

вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за 

исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 

1.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в 

соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим 

руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по 

определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по 

определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, 

установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511. 

1.3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность 

трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 

Правил № 511. 

1.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за 

состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), 

проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к 

проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511. 

1.3.21 Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, 

требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 

404 и пунктом 412 Правил № 511. 

1.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов 

теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 

32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511. 

1.3.23. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, 

проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511. 

1.3.24. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), 

подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не 

менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих 

наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой 



 

 

энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом 

Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377. 

1.3.25. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень 

запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для 

выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней 

проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, 

средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, 

оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. № 34н. 

1.3.26. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о 

промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, 

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере 

обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки. 

1.3.27. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 

Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в 

аварийных ситуациях (в том числе при аварии). 

1.3.28. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в 

эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на 

допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), 

построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в 

текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной 

актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу 

теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 

29 Федерального закона о теплоснабжении).



 

 

Приложение 3 

к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

 к отопительному периоду 2025-2026 годов 

на территории муниципального округа «Инта» 

Республики Коми 

Перечень документации и мероприятий, подлежащих проверке комиссией при оценке 

готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов 

1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пункте 

2.2- 2.3 пункта 2 Программы, обязаны:  

1.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 

Федерального закона о теплоснабжении. 

1.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 

170 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда. 

1.3. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении 

нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 

157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, 

пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 

Правил промышленной безопасности. 

1.4. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду подготовить и 

представить в комиссию документы, подтверждающие выполнение требований, установленных 

подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 данного перечня.  

1.4.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии 

представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой 

входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 

Правил № 511. 

1.4.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) 

теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, 

внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании 

дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и 

шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил 

№ 511. 

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах 

включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае 

отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического 

регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы 

между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения 

циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктом 430 и абзацем 

вторым пункта 447 Правил № 511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией). 

1.4.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и 

низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет 

наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия 

теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, 

установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 

1.4.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении 

ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не 

являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511 в случае эксплуатации 

оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации 

о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под 



 

 

избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в 

соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 

1.4.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических 

испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и 

участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой 

принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем 

теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого 

пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных 

испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. 

Лица, указанные в подпунктах 2.2 - 2.3 пункта 2 Программы, обязаны не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических 

испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию 

заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний 

и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к 

теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии 

актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также 

трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую 

теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. 

1.4.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня 

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного 

оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей 

организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 

2 пункта 6 Правил № 511. 

1.4.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 

эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные 

инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной 

безопасности. 

1.4.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии 

с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511 а также проектно-техническая 

документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по 

теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении). 

1.4.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие 

персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 

или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае 

привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. 

1.4.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности 

автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего 

водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем 

регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы 

отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды 

через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511. 

1.4.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на 

предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления 

тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой 

системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или 

отступлений от проектного решения. 

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону 

(зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным 

уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 2.1 

пункта 2 Программы, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 2.2 - 2.3 

пункта 2 Программы. 

Лица, указанные в подпунктах 2.2 - 2.3 пункта 2 Программы, обязаны обеспечить 
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беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей 

организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, 

предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей 

организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного 

оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных 

единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 Программы. 

При отказе лиц, указанных в подпунктах 2.2 - 2.3 пункта 2 Программы, от проведения 

осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

требование настоящего пункта считается невыполненным. 

1.4.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг 

по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808. 

1.4.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности 

по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо 

подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей 

организацией порядка погашения всей существующей задолженности. 

1.4.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 

73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности. 

1.4.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с 

указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных 

приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил № 511, содержащие 

результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального 

закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

1.4.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового 

контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170. 

1.4.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой 

теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

1.4.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных 

домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа 

(документов). 

1.4.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным 

представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности 

теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду согласно приложению 4 к 

Программе, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с 

указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем 

требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении 

мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или 

предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.



 

 

Приложение 4 

к Программе проведения оценки обеспечения  готовности 

 к отопительному периоду 2026-2027 годов 

на территории муниципального округа «Инта» 

Республики Коми 

АКТ № 

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к 

отопительному периоду 2026/2027 гг. 

   

(место составление акта)  (дата составления акта) 

Теплоснабжающая организация  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 "Об 

утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую 

готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.: 

 

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка 

технической готовности теплопотребляющей установки) 

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду 

проводилась в отношении следующих объектов: 

 

п/п объект Адрес объекта 

   

   

 

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в 

отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) 

 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду; 

 

2) 

объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных теплоснабжающей организацией; 

 3

3) 

 

объект проверки технически не готов к отопительному периоду. 
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Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному 

периоду 20__/20__ гг., 

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах 

Участники комиссии:   

 (подпись, расшифровка подписи)  

   

 (подпись, расшифровка подписи)  

   

 (подпись, расшифровка подписи)  

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

«       »  2026 г.  

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 
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Приложение 

к акту №____ проверки технической готовности 

теплопотребляющей установки объекта 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 

 

№ 
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду уполномоченными органами должны 

быть проверены: 

Выявленные 

замечания 

(Да/Нет) 
Примечание 

Дата 

устранения 

замечаний 

1 

Устранение выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нарушений в 

тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 

энергоустановок 

   

2 
Проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок 
   

3 
Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по 

их внедрению 
   

4 Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения    

5 
Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 

тепловой энергии 
   

6 
Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные 

клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 

также индивидуальных тепловых пунктов 
   

7 
Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 

пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки 
   

8.1 Наличие и работоспособность приборов учета    

8.2 Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии    

9 Работоспособность защиты систем теплопотребления    

10 

Наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности 

теплопотребляющей установки 

   

11 
Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 

с водопроводом и канализацией 
   

12 Плотность оборудования тепловых пунктов    

13 Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов    

14 
Проведение испытания оборудования теплопотребляющих 

установок на плотность и прочность 
   

15 
Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

исходя из климатических условий 
   

16 
Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия 

освещения в помещении теплового пункта 
   

Подписи сторон с расшифровками 

Теплоснабжающая организация Потребитель 



 

 

Приложение 6 

        к постановлению администрации 

МО «Инта» 

от «25» июня  2026 года № 6/839 

 

Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 

годов. 

1. Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-

2027 годов (далее - Порядок) устанавливает правила проведения лицами, установленными 

частями 7 - 10 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) оценки обеспечения 

готовности к отопительному периоду (далее - оценка обеспечения готовности): 

1.1. Теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями. 

1.2. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые 

приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых 

помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены 

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу. 

1.3. Управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, 

жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, которые производят 

тепловую энергию только для собственных нужд. 

3. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего 

Порядка, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, 

принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за 

исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов 

(домовладений). 

Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 

Порядка, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации 

и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), 

обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) 

эксплуатации которых возложена на лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 

Порядка, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки 

обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа оценки готовности), 

утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию 

о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов 

комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график 

проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к 

отопительному периоду (далее - оценочный лист) (приложения  1 - 2 к Порядку). 

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения 

оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности 

посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения 
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готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством 

письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках 

проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в 

подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 Порядка, обязаны подготовить и представить комиссии 

документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к 

отопительному периоду, установленных пунктами 1.1-1.3.28 приложения 2 к Программе, 1.1-

1.4.17 приложения 3 к Программе, а также заполненные оценочные листы. 

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку 

готовности на предмет выполнения требований, установленных Программой в отношении 

каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к 

отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса 

готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется 

расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, 

установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности 

объектов оценки обеспечения готовности согласно приложению №5  к Программе. 

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и 

больше либо равен 0,8; 

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного 

пунктами 18 и 19 настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не 

более 0,8. 

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, 

установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных 

листах принимается равным 1. 

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, расчет 

индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей 

организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения 

на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений 

между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в 

подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, и данными единой теплоснабжающей 

организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) 

теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы 

(сведения), предусмотренные Программой  обеспечения готовности к отопительному периоду, 

а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных 

оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по 

обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 1.1-1.3.28 

приложения 2 к Программе, 1.1-1.4.17 приложения 3 к Программе единая теплоснабжающая 

организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса 

готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении 

каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до 

дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) 

единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, 

указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, и оформления результатов 

оценки обеспечения готовности. 

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями 



 

 

исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны 

превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности. 

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который 

составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения 

готовности согласно приложению № 3 к Порядку. 

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки 

обеспечения готовности.  

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 1.2 пункта 1 

приложения 2 к Программе и подпункта 1.3 пункта 1 приложения 3 к Программе обеспечения 

готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются. 

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на 

основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан 

оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией 

такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет 

устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и 

прилагается новый оценочный лист. 

12. Срок составления акта не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2 

- 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций  

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) 

(согласно приложению № 4 к настоящему Порядку) выдается лицами, указанными в частях 7 - 

10 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень 

готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня 

готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению 

готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных 

замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка. 

При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных 

образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на 

территории которых расположены объекты оценки. 

14. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 

1.2 - 1.3 пункта 1 Порядка, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций. 

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием 

проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на 

официальном сайте МО «Инта» Республики Коми в срок до 1 декабря (за исключением 

информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, 

внешней разведки). 

15. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не получившие паспорт до даты, 

установленной пунктом 14 настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к 

отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 

16. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, 

указанными в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. 

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок 

лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.3 пункта 1 Порядка, комиссия в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный 

государственный надзор. 

17. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает 



 

 

документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По 

решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 

18. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.3 пункта 1 

настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из 

нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 1.4.1 

пункта 1.4. приложения 3 к Программе).  

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии 

и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования 

теплового пункта и внутридомовых сетей ((подпункт 1.4.2 пункта 1.4. приложения 3 к 

Программе).  

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и 

плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода 

и внутридомовых сетей (подпункт 1.4.5 пункта 1.4. приложения 3 к Программе).  

19. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных 

показателей готовности равен 0: 

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых 

пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 

404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 

511 (далее - Правила № 511) (подпункт 1.3.21 пункта 1.3. приложения 2 к Программе); 

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и 

плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 

1.3.19 пункта 1.3. Приложения 2 к Программе); 

показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 

511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке 

ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и 

производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (подпункт 1.3.14 пункта 1.3. 

приложения 2 к Программе). 

 
 



 

 

Приложение 1  

к Порядку проведения оценки обеспечения 

 готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

Оценочный лист 

для расчета индекса готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

 

 

№ п/п 
Обязательное 

требование 

Подтверждающий 

документ 
Показатель 

Вес 

показ

ателя 

Наименование 

показателя 

Расчет 

показателей 

готовности 

(формула) 

Значение 

(заполняетс

я 

комиссией) 

Замечание (в 

случае наличия, 

с указанием 

сроков 

устранения) 

      ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 

Итсо = 

Кзакон о тепл * 

0,9 + 

Кпредп * 0,05 + 

Кплан * 0,05 

    

1 

Выполнить 

требования, 

установленные 

частью 4 статьи 20 

Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

(далее - 

Федеральный закон 

о теплоснабжении) 

(подпункт 9.1 пункта 

9 Правил 

обеспечения 

готовности к 

отопительному 

периоду, 

утвержденных 

приказом Минэнерго 

России от 13 ноября 

- 

Показатель выполнения требований 

Федерального закона о 

теплоснабжении 

0,9 Кзакон о тепл 

Кзакон о тепл = 

Кфунк * 0,05 + 

Крежим.налад * 

0,01 + 

Ккачест * 0,01 + 

Ккомм.учет * 0,01 

+ 

Ккач.строит * 0,25 

+ 

Кнадеж * 0,65 + 

Крезерв * 0,01 + 

Кпорядок * 0,01 

    



 

 

2024 г. № 2234 

(далее - Правила): 

1.1 

Обеспечивать 

функционирование 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб 

(пункт 1 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.1 - 

9.3.8 пункта 9 

Правил 

Показатель обеспечения 

функционирования 

эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб 

0,05 Кфункц 

Кфункц = 

Кшт * 0,1 + 

Ксогл * 0,1 + 

Кдисп * 0,1 + 

Кперечень * 0,1 + 

Кэксп/произв.инст

р * 0,1 + 

Кзнаний * 0,1 + 

Кобуч * 0,1 + 

Котв * 0,1 + 

Кохр.труда * 0,1 + 

Ктрен * 0,1 

    

1.1.1 

Выписка из 

утвержденного 

штатного 

расписания, 

подтверждающая 

наличие персонала, 

осуществляющего 

функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб, 

или договоры на 

техническое 

обслуживание, 

энергосервисные 

контракты в случае 

привлечения 

специализированны

х организаций для 

эксплуатации 

оборудования 

(подпункт 9.3.1 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия персонала, 

осуществляющего функции 

эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб или договоров на 

техническое обслуживание, 

энергосервисных контрактов 

0,1 Кшт 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.2 

Копия 

заключенного 

соглашения об 

Показатель наличия соглашения об 

управлении системой 

теплоснабжения 

0,1 Ксогл 

Ксогл = Nсогл / 

Nвсего РСО в 

системе т/сн 

    



 

 

1.1.2.1 

управлении 

системой 

теплоснабжения, в 

соответствии с 

требованиями 

Правил 

организации 

теплоснабжения в 

Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

августа 2012 г. № 

808 (далее - 

Правила 

организации 

теплоснабжения в 

Российской 

Федерации) 

(подпункт 9.3.2 

пункта 9 Правил) 

Количество заключенных 

соглашений об управлении системой 

теплоснабжения 

- Nсогл 
Фактическое 

значение 
    

1.1.2.2 
Количество организаций всего в 

системе теплоснабжения 
- 

Nвсего РСО в 

системе т/сн 

Фактическое 

значение 
    

1.1.3   

Утвержденное 

положение о 

диспетчерской 

службе или 

распорядительный 

документ 

организации о 

назначении 

ответственного за 

диспетчерское 

управление в 

соответствии с 

требованиями 

главы V Правил 

технической 

эксплуатации 

Показатель наличия положение о 

диспетчерской службе или 

распорядительный документ 

организации о назначении 

ответственного за диспетчерское 

управление 

0,1 Кдисп 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок, 

утвержденных 

приказом 

Минэнерго России 

от 14 мая 2025 г. № 

511  (далее - 

Правила № 511) 

(подпункт 9.3.3 

пункта 9 Правил) 

1.1.4 

Организационно-

распорядительные 

документы об 

утверждении 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации 

котлов и 

вспомогательного 

оборудования в 

случае 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

объектов (далее - 

ОПО), 

разработанного в 

соответствии с 

пунктом 278 

Правил 

промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

Показатель наличия перечня 

производственных инструкций для 

безопасной эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования 

0,1 Кперечень 

Кперечень = 

КпереченьОПО * 

0,5 + 

Кперечень неОПО 

* 0,5 

    

1.1.4.1 

Показатель наличия перечня 

производственных инструкций для 

безопасной эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования в 

случае эксплуатации ОПО 

0,5 КпереченьОПО 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.4.2 

Показатель наличия перечня 

документации эксплуатирующей 

организации для объектов, не 

являющихся ОПО 

0,5 
Кперечень 

неОПО 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

давлением, 

утвержденных 

приказом 

Ростехнадзора от 

15 декабря 2020 г. 

№ 536  (далее - 

Правила 

промышленной 

безопасности), и 

(или) перечня 

документации 

эксплуатирующей 

организации для 

объектов, не 

являющихся ОПО, 

разработанного в 

соответствии с 

подпунктом 2 

пункта 6 Правил № 

511 

(подпункт 9.3.4 

пункта 9 Правил) 

1.1.5 

Утвержденные в 

соответствии с 

требованиями 

пунктов 35 и 38 

Правил № 511 

эксплуатационные 

инструкции 

объектов 

теплоснабжения и 

(или) 

производственные 

инструкции, 

разработанные в 

соответствии с 

пунктами 278, 363 

и 364 Правил 

промышленной 

безопасности 

Показатель наличия 

эксплуатационных инструкций 

объектов теплоснабжения и (или) 

производственных инструкций 

0,1 
Кэкспл/произв.

инстр 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

(подпункт 9.3.5 

пункта 9 Правил) 

1.1.6 

  

Копии 

удостоверений о 

проверке знаний 

или журнала 

проверки знаний, 

протоколов 

проверки знаний, 

предусмотренных 

пунктами 43 - 45 

Правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

электрической 

энергии, 

утвержденных 

приказом 

Минэнерго России 

от 12 августа 2022 

г. № 811  (далее - 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей), 

пунктами 70, 71 

Правил № 511, и 

(или) копии 

удостоверений о 

допуске к 

самостоятельной 

работе 

обслуживающего 

персонала или 

протоколов 

проверки знаний в 

области 

Показатель наличия удостоверений 

проверки знаний или журнала 

проверки знаний, протоколов 

проверки знаний и (или) копии 

удостоверений о допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего персонала или 

протоколов проверки знаний в 

области промышленной 

безопасности работников и 

руководителей 

0,1 Кзнаний 

Кзнаний = 

Кпров зн не ОПО 

* 0,5 + 

Кпров зн ОПО * 

0,5 

    

1.6.1.1 

Показатель наличия удостоверений 

о проверке знаний или журнала 

проверки знаний, протоколов 

проверки знаний, предусмотренных 

Правилами технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей, Правилами 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

0,5 
Кпров зн не 

ОПО 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.6.1.2 

Показатель наличия удостоверений 

о допуске к самостоятельной работе 

обслуживающего персонала или 

протоколов проверки знаний в 

области промышленной 

безопасности работников и 

руководителей, предусмотренных 

Правилами промышленной 

безопасности, в случае эксплуатации 

ОПО 

0,5 Кпров зн ОПО 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

промышленной 

безопасности 

работников и 

руководителей, 

предусмотренные 

пунктом 238 

Правил 

промышленной 

безопасности, в 

случае 

эксплуатации ОПО 

(подпункт 9.3.6 

пункта 9 Правил) 

1.1.7   

Копии документов, 

подтверждающих 

проведение 

обучения 

работников 

действиям в случае 

аварии или 

инцидента на 

опасном 

производственном 

объекте, в 

соответствии со 

статьей 10 

Федерального 

закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов» (далее - 

Федеральный закон 

о промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.3.7 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия документов, 

подтверждающих проведение 

обучения работников действиям в 

случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте 

0,1 Кобуч 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

1.1.8 

Установленные 

пунктом 7 Правил 

№ 511 

организационно-

распорядительные 

документы 

организации о 

назначении     

ответственных лиц 

за безопасную 

эксплуатацию 

тепловых 

энергоустановок 

для объектов, не 

отнесенных к ОПО, 

и (или) 

установленные 

пунктом 228 

Правил 

промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, 

ответственных лиц 

за безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением и 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

оборудования на 

ОПО 

(подпункт 9.3.8 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

организационно-распорядительных 

документов организации о 

назначении ответственных лиц за 

тепловые энергоустановки и (или) 

ответственных лиц за безопасную 

эксплуатацию оборудования под 

давлением и ответственных за 

осуществление производственного 

контроля при эксплуатации 

оборудования на ОПО 

0,1 Котв 

Котв = 

Котв неОПО * 0,5 

+ 

Котв ОПО * 0,5 

    

1.1.8.1 

Показатель наличия 

организационно-распорядительных 

документов организации о 

назначении ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для объектов, не 

отнесенных к ОПО 

0,5 Котв неОПО 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.8.2 

Показатель наличия 

организационно-распорядительных 

документов организации о 

назначении ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением и 

ответственных за осуществление 

производственного контроля при 

эксплуатации оборудования на ОПО 

0,5 Котв ОПО 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

1.1.9 

  

Утвержденные 

инструкции по 

охране труда, 

утвержденный 

порядок 

производства работ 

повышенной 

опасности и 

оформления 

наряда-допуска, 

утвержденный 

перечень работ, 

выполняемых по 

нарядам-допускам 

в соответствии с 

требованиями 

Правил по охране 

труда при 

эксплуатации 

объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок, 

утвержденных 

приказом 

Минтруда России 

от 17 декабря 2020 

г. № 924н 

(подпункт 9.3.9 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия утвержденных 

инструкций по охране труда, 

утвержденный порядок 

производства работ повышенной 

опасности и оформления наряда-

допуска, утвержденный перечень 

работ, выполняемых по нарядам-

допускам 

0,1 Кохр.труда 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.10 

Копии 

утвержденных в 

соответствии с 

пунктами 95, 97 

Правил № 511 и с 

пунктом 236 

Правил 

промышленной 

безопасности, 

программ 

Показатель наличия программ 

противоаварийных тренировок, 

журналов, подтверждающих 

проведение тренировок согласно 

утвержденной программе 

противоаварийных тренировок 

0,1 Ктрен 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

противоаварийных 

тренировок, 

журналов, 

подтверждающих 

проведение 

тренировок 

согласно 

утвержденной 

программе 

противоаварийных 

тренировок 

(подпункт 9.3.10 

пункта 9 Правил) 

1.2 

Проводить наладку 

принадлежащих им 

тепловых сетей 

(пункт 2 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) и 

осуществлять 

контроль за 

режимами 

потребления 

тепловой энергии 

(пункт 3 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.11 

и 9.3.22 пункта 9 

Правил 

Показатель проведения наладки 

тепловых сетей и контроля за 

режимами потребления тепловой 

энергии 

0,01 Крежим.налад 

Крежим.налад = 

Ктемп.граф * 0,5 + 

Крежим.карт * 0,5 

    

1.2.1 

Разработанные и 

утвержденные 

температурные 

графики, 

гидравлические 

режимы работы 

системы 

теплоснабжения на 

предстоящий 

отопительный 

период, 

разработанные в 

соответствии с 

абзацами первым - 

третьим пункта 125 

Правил № 511, а 

также копии 

эксплуатационных 

инструкций по 

ведению и 

контролю режимов 

работы системы 

Показатель наличия температурных 

графиков, гидравлических режимов 

работы системы теплоснабжения 

0,5 Ктемп.граф 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

теплоснабжения 

(подпункт 9.3.11 

пункта 9 Правил) 

1.2.2 

Технические 

отчеты о 

проведении 

режимно-

наладочных 

испытаний 

объектов 

теплоснабжения, 

утвержденные 

режимные карты, 

требования к 

которым 

установлены 

пунктами 32, 249, 

250, абзацами 

первым и вторым 

пункта 251, 

пунктами 294, 295 

и 447 Правил № 

511 

(пункт 9.3.22 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия технических 

отчетов о проведении режимно-

наладочных испытаний объектов 

теплоснабжения, утвержденных 

режимных карт 

0,5 Крежим.карт 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.3 

Обеспечивать 

качество 

теплоносителей 

(пункт 4 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Копии 

утвержденной 

инструкции по 

эксплуатации 

установок для 

докотловой 

обработки воды 

(если 

предусмотрены 

проектной 

документацией 

объектов 

теплоснабжения) и 

инструкции по 

ведению водно-

Показатель обеспечения качества 

теплоносителей 
0,01 Ккачест 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

химического 

режима, 

включающей 

режимные карты, 

утвержденный 

график 

химконтроля за 

водно-химическим 

режимом 

котельных и 

тепловых сетей, 

разработанный в 

соответствии с 

требованиями 

пунктов 276, 279 

Правил № 511, 

пункта 278 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.3.12 

пункта 9 Правил) 

1.4 

Организовывать 

коммерческий учет 

приобретаемой 

тепловой энергии и 

реализуемой 

тепловой энергии 

(пункт 5 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Копии актов ввода 

в эксплуатацию и 

актов 

периодической 

проверки узла 

учета и средств 

измерений, 

входящих в состав 

узла учета (в случае 

организации 

коммерческого 

учета), акты 

разграничения 

балансовой 

принадлежности, 

предусмотренные 

Правилами 

коммерческого 

учета тепловой 

Показатель организации 

коммерческого учета приобретаемой 

тепловой энергии и реализуемой 

тепловой энергии 

0,01 Ккомм.учет 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

энергии, 

теплоносителя, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 

1034 (далее - 

Правила 

коммерческого 

учета). Результаты 

поверки приборов и 

средств измерений, 

входящих в состав 

узла учета и 

подлежащих 

поверке, 

подтвержденные в 

соответствии с 

частью 4 статьи 13 

Федерального 

закона от 

26.06.2008 № 102-

ФЗ «Об 

обеспечении 

единства 

измерений» 

(подпункт 9.3.13 

пункта 9 Правил) 

1.5 

Обеспечивать 

проверку качества 

строительства, 

реконструкции и 

(или) модернизации 

принадлежащих 

теплоснабжающим, 

теплосетевым 

организациям 

тепловых сетей, в 

Разработанный в 

соответствии с 

подпунктом 5 

пункта 6 Правил № 

511 нормативно-

технический 

документ об 

организации 

ремонтного 

производства, 

Показатель наличия нормативно-

технического документа по 

организации ремонтного 

производства, разработке ремонтной 

документации, планированию и 

подготовке к ремонту, выводу в 

ремонт и производству ремонта, а 

также приемке и оценке качества 

ремонта 

0,25 Ккач.строит 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

том числе качества 

тепловой изоляции 

(пункт 6 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

разработке 

ремонтной 

документации, 

планированию и 

подготовке к 

ремонту, выводу в 

ремонт и 

производству 

ремонта, а также 

приемке и оценке 

качества ремонта, а 

также акты 

приемки объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок из 

ремонта с 

приложением 

дефектных 

ведомостей (при 

наличии), 

протоколов 

испытаний и 

наладки, 

предусмотренные 

пунктом 15 Правил 

№ 511, - в случае 

эксплуатации 

объектов, не 

являющихся ОПО, 

и (или) копии 

удостоверений 

(свидетельств) о 

качестве монтажа в 

случае выполнения 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) модернизации 

тепловых сетей - в 

случае 



 

 

эксплуатации ОПО 

(подпункт 9.3.14 

пункта 9 Правил) 

1.6 

Обеспечивать 

надежное 

теплоснабжение 

потребителей (пункт 

7 части 4 статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.15 

- 9.3.21, 9.3.23 - 

9.3.29 пункта 9 

Правил 

Показатель обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 
0,65 Кнадеж 

Кнадеж = Косвид 

* 0,01 + 

Кобслед * 0,05 + 

Кдым.труб * 0,05 

+ 

Киспыт * 0,01 + 

Кгидр * 0,4 + 

Кшурф * 0,01 + 

Кочист.промыв * 

0,4 + 

Кэлектр.сопр * 

0,01 + 

Кнасос стан * 0,01 

+ 

Ктопл * 0,03 + 

Кматер * 0,01 + 

Кстрах * 0,01 

    

1.6.1 

Копии паспортов 

паровых и (или) 

водогрейных 

котельных 

установок, 

центральных 

тепловых пунктов и 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, с 

отметками: 

о проведении 

технических 

освидетельствовани

й, актов о 

проведении 

гидравлически 

испытаний с 

выводами об 

Показатель наличия паспортов 

паровых и (или) водогрейных 

котельных установок, центральных 

тепловых пунктов и оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

0,01 Косвид 

Косвид = 

Косвид не ОПО * 

0,5 + 

Косвид ОПО * 0,5 

    

1.6.1.1 

Показатель наличия отметок в 

паспорте оборудования, не 

являющегося ОПО, о проведенном 

техническом освидетельствовании, 

гидравлическом испытании, 

техническом диагностировании, 

настройки предохранительных 

клапанов с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

0,5 
Косвид не 

ОПО 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.6.1.2 

Показатель наличия отметок в 

паспорте оборудования о 

проведенных техническом 

0,5 Косвид ОПО 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

отсутствии 

выявленных 

дефектов, 

запрещающих 

эксплуатацию. Для 

оборудования, 

отработавшего 

установленный в 

технической 

документации 

организации-

изготовителя или 

проектной 

документации срок 

службы, или при 

превышении 

количества циклов 

его нагрузки - 

сведения о 

зарегистрированны

х федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

промышленной 

безопасности 

заключениях 

экспертизы 

промышленной 

безопасности (для 

ОПО) в 

соответствии с 

частью 2 статьи 7 

Федерального 

закона о 

промышленной 

безопасности и 

заключениях о 

проведении 

технического 

диагностирования 

освидетельствовании, 

гидравлическом испытании, 

экспертизы промышленной 

безопасности, настройки и 

регулировки предохранительных 

клапанов с выводами о продлении 

срока эксплуатации 



 

 

(для объектов, не 

являющихся ОПО) 

с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации 

оборудования в 

соответствии с 

пунктом 27 Правил 

N 511; о проверке 

плотности 

(герметичности), 

настройки и 

регулировки 

предохранительных 

клапанов 

(подпункт 9.3.15 

пункта Правил) 

1.6.2   

Копии актов 

комплексного 

обследования, 

очередных и 

внеочередных 

осмотров зданий и 

сооружений 

объектов 

теплоснабжения, 

журналов, 

паспортов зданий и 

сооружений, 

определенных 

перечнем 

документации 

эксплуатирующей 

организации, в 

которые занесены 

результаты 

текущих осмотров 

в соответствии с 

пунктом 165 

Правил № 511 

Показатель наличия актов 

комплексного обследования, 

очередных и внеочередных 

осмотров зданий и сооружений 

объектов теплоснабжения, 

журналов, паспортов зданий и 

сооружений, определенных 

перечнем документации 

эксплуатирующей организации, в 

которые занесены результаты 

текущих осмотров 

0,05 Кобслед 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

(подпункт 9.3.16 

пункта 9 Правил) 

1.6.3 

Копии актов и 

паспортов дымовых 

труб, в которых в 

соответствии с 

требованиями 

пункта 195 Правил 

№ 511 отражены 

результаты 

наблюдений за 

техническим 

состоянием 

дымовых труб, за 

осадкой 

фундаментов, 

мониторингом 

деформации, 

проверок 

вертикальности, 

инструментальной 

проверки 

заземляющего 

контура, 

наблюдения за 

исправностью 

осветительной 

арматуры дымовых 

труб 

(подпункт 9.3.17 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия актов и 

паспортов 

дымовых труб, в которых отражены 

результаты наблюдений за 

техническим состоянием дымовых 

труб, за осадкой фундаментов, 

мониторингом деформации, 

проверок вертикальности, 

инструментальной проверки 

заземляющего контура, наблюдения 

за исправностью осветительной 

арматуры дымовых труб 

0,05 Кдым.труб 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

    

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

источники 

теплоснабжения, 

Кдым.труб 

принимается 

равным 1. 

1.6.4 

Акты (технические 

отчеты) о 

проведении 

испытаний 

тепловых сетей (в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

испытаний, 

Показатель наличия актов 

(технических отчетов) о проведении 

испытаний тепловых сетей (в 

соответствии с графиком 

проведения испытаний, 

утвержденным руководителем 

(техническим руководителем) 

организации) на максимальную 

температуру, о проведении 

0,01 Киспыт 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

    

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

тепловые сети, 

Киспыт 

принимается 



 

 

утвержденным 

руководителем 

(техническим 

руководителем) 

организации) на 

максимальную 

температуру, о 

проведении 

испытаний по 

определению 

тепловых потерь 

через тепловую 

изоляцию, о 

проведении 

испытания по 

определению 

гидравлических 

потерь 

трубопроводов 

водяных тепловых 

сетей в сроки, 

установленные 

пунктами 352, 355, 

356 Правил № 511 

(подпункт 9.3.18 

пункта 9 Правил) 

испытаний по определению 

тепловых потерь через тепловую 

изоляцию, о проведении испытания 

по определению гидравлических 

потерь трубопроводов водяных 

тепловых сетей 

равным 1 

1.6.5   

Акты проведения 

гидравлических 

испытаний на 

прочность и 

плотность 

трубопроводов 

тепловых сетей в 

соответствии с 

пунктом 26 и 

абзацем восьмым 

пункта 333 Правил 

№ 511 

(подпункт 9.3.19 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия актов 

проведения гидравлических 

испытаний на прочность и 

плотность трубопроводов тепловых 

сетей 

0,4 Кгидр 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

    

В случае если на 

объекте оценки 

организация не 

эксплуатирует 

тепловые сети, 

Кгидр 

принимается 

равным 1 



 

 

1.6.6 

Документы, 

подтверждающие 

проведение 

мероприятий по 

контролю за 

состоянием 

подземных 

трубопроводов 

тепловой сети (за 

исключением 

неметаллических), 

проложенных в 

непроходных 

каналах, и при 

бесканальной 

прокладке, 

требования к 

проведению 

которых 

установлены 

пунктами 367 - 369 

Правил № 511 

(подпункт 9.3.20 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия документов, 

подтверждающих проведение 

мероприятий по контролю за 

состоянием подземных 

трубопроводов тепловой сети (за 

исключением неметаллических), 

проложенных в непроходных 

каналах, и при бесканальной 

прокладке 

0,01 Кшурф 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

    

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

тепловые сети или 

тепловые сети 

проложены 

воздушной 

прокладкой или в 

проходном 

(полупроходном) 

канале, Кшурф 

принимается 

равным 1 

1.6.7 

Акты о проведении 

очистки и 

промывки 

тепловых сетей, 

тепловых пунктов, 

требования к 

которым 

установлены 

пунктами 335 - 337, 

абзацами шестым - 

восьмым пункта 

404 и пунктом 412 

Правил № 511 

(подпункт 9.3.21 

пункта 9 Правил) 

Показатель наличия актов о 

проведении очистки и тепловых 

сетей, тепловых пунктов 

0,4 Кочист.промыв 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.6.8 Акт измерений Показатель наличия актов 0,01 Кэлектр.сопр Наличие - 1     



 

 

удельного 

электрического 

сопротивления 

грунта и 

потенциалов 

блуждающих токов 

в соответствии с 

требованиями 

пункта 364 Правил 

№ 511 

(подпункт 9.3.23 

Пункта 9 Правил) 

измерений удельного 

электрического сопротивления 

грунта и потенциалов блуждающих 

токов 

Отсутствие - 0 

В случае если на 

объекте оценки 

организация не 

эксплуатирует 

тепловые сети, 

Кэлектр.сопр 

принимается 

равным 1 

1.6.9 

Акт опробования 

работоспособности 

оборудования 

насосных станций, 

проведение 

которого 

установлено 

требованиями 

пункта 388 Правил 

№ 511 

(подпункт 9.3.24 

Пункта 9 Правил) 

Показатель наличия акта 

опробования работоспособности 

оборудования насосных станций 

0,01 Кнасос.стан 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.6.10 

  

Копии договора 

(договоров) (за 

исключением 

охраняемой 

законом тайны) 

поставки основного 

топлива, 

заключенного 

(заключенных) на 

срок не менее срока 

предстоящего 

отопительного 

периода, и копии 

документов, 

подтверждающих 

наличие 

Показатель наличия запаса топлива 

не менее утвержденных нормативов 

запасов топлива 

0,03 Ктопл 

Ктопл = 

Кдогтопл * 0,5 + 

Кзапаст * 0,5 

    

1.6.10.1 

Показатель наличия договора 

(договоров) поставки основного 

топлива, заключенного 

(заключенных) на срок не менее 

срока предстоящего отопительного 

периода 

0,5 Кдогтопл 

Кдогтопл = 1, если 

подтверждено 

наличие договоров 

Кдогтопл = 0, если 

не подтверждено 

наличие договоров 

    

1.6.10.2 

Показатель подтверждения наличия 

запаса топлива не менее 

утвержденных нормативов запасов 

топлива 

0,5 Кзапаст 

Кзапаст = 1, если 

Запасфакт  

Запаснормат 

Кзапаст = 0, если 

Запасфакт < 

Запаснормат 

    



 

 

1.6.10.2

.1 

фактических 

запасов основного 

и резервного 

(аварийного) 

топлива в объеме 

не менее 

утвержденного 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти или 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

нормативов запасов 

топлива на 

источниках 

тепловой энергии в 

соответствии с 

Порядком 

определения 

нормативов запасов 

топлива на 

источниках 

тепловой энергии 

(за исключением 

источников 

тепловой энергии, 

функционирующих 

в режиме 

комбинированной 

выработки 

электрической и 

тепловой энергии), 

утвержденным 

приказом 

Минэнерго России 

от 10 августа 2012 

г. № 377  

Фактический объем запаса топлива, 

тысячи тонн 
- Запасфакт 

Фактическое 

значение 
    

1.6.10.2

.2 

Утвержденный нормативный объем 

запаса топлива, тысячи тонн 
- Запаснормат 

Фактическое 

значение 
    



 

 

(подпункт 9.3.25 

пункта 9 Правил) 

1.6.11 

Утвержденный в 

соответствии с 

требованиями 

пункта 28 Правил 

№ 511 перечень 

запасов 

материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ, 

результаты 

последней 

проведенной 

инвентаризации 

запасов 

материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ, 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями 

Положения по 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

Показатель наличия запасов 

материалов, запорной арматуры, 

запасных частей, средств 

механизации 

0,01 Кматер 

 

    

1.6.11.1 - Кинвент 

Количество 

запасов 

материалов, 

запорной 

арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно 

последней 

инвентаризации 

    

1.6.11.2 - Кперечня 

Количество 

запасов 

материалов, 

запорной 

арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно перечню 

    



 

 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации, 

утвержденного 

приказом Минфина 

России от 29 июля 

1998 г. № 34н  

(подпункт 9.3.26 

Пункта 9 Правил) 

1.6.12   

В соответствии с 

требованиями 

части 1 статьи 9 

Федерального 

закона о 

промышленной 

безопасности копия 

лицензии или 

выписки из реестра 

лицензий 

Ростехнадзора, 

копия договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности, 

заключенного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии 

на опасном 

Показатель наличия лицензии 

Ростехнадзора и договора 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

0,01 Кстрах 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

объекте. 

Требование не 

распространяется 

на объекты 

теплоснабжения 

организаций, 

подведомственных 

федеральным 

органам 

исполнительной 

власти в сфере 

обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной 

охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации 

(подпункт 9.3.27 

пункта 9 Правил) 

1.7 

Выполнять 

мероприятия по 

резервированию 

систем 

теплоснабжения, 

определенные 

утвержденной 

актуализированной 

схемой 

теплоснабжения и 

включенные в 

инвестиционную 

программу 

теплоснабжающей 

или теплосетевой 

организации (пункт 

8 части 4 статьи 20 

Федерального закона 

Разрешение на 

допуск в 

эксплуатацию и 

(или) временное 

разрешение на 

допуск в 

эксплуатацию на 

объекты 

теплоснабжения в 

соответствии с 

требованиями 

Правил выдачи 

разрешений на 

допуск в 

эксплуатацию 

энергопринимающи

х установок 

потребителей 

Показатель наличия разрешения на 

допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок 

потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 

электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, 

построенных для реализации 

мероприятий по резервированию 

систем теплоснабжения 

0,01 Крезерв 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

о теплоснабжении) электрической 

энергии, объектов 

по производству 

электрической 

энергии, объектов 

электросетевого 

хозяйства, объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

января 2021 г. № 85 

, построенных для 

реализации 

мероприятий по 

резервированию 

систем 

теплоснабжения в 

текущем 

отопительном 

периоде (в части 

мероприятий, 

определенных 

утвержденной 

актуализированной 

схемой 

теплоснабжения и 

включенных в 

инвестиционную 

программу 

теплоснабжающей 

или теплосетевой 

организации 

согласно части 8 

статьи 20 и части 

10 статьи 29 

Федерального 



 

 

закона о 

теплоснабжении) 

(подпункт 9.3.29 

пункта 9 Правил) 

1.8 

Иметь 

согласованный с 

органом местного 

самоуправления 

порядок (план) 

действий по 

ликвидации 

последствий 

аварийных ситуаций 

в сфере 

теплоснабжения 

(пункт 9 части 4 

статьи 20 

Федерального закона 

о теплоснабжении) 

Утвержденный в 

соответствии с 

требованиями 

пункта 114 Правил 

№ 511 и (или) 

Положения о 

разработке планов 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий аварий 

на опасных 

производственных 

объектах, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 

1437, порядок 

(план) действий по 

ликвидации 

последствий 

аварийных 

ситуаций в сфере 

теплоснабжения 

или 

предусмотренные 

пунктом 386 

Правил 

промышленной 

безопасности 

инструкции, 

устанавливающие 

действия 

Показатель наличия порядка (плана) 

действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения 

0,01 Кпорядок 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

работников в 

аварийных 

ситуациях (в том 

числе при аварии) 

2 

Обеспечить 

выполнение в 

установленные 

сроки предписаний, 

влияющих на 

надежность работы в 

отопительный 

период, выданных 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

государственного 

энергетического 

надзора, 

федерального 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности, 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти в сфере 

обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной 

охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации, 

исполнения 

наказаний (их 

подразделениями) (в 

Справка об 

отсутствии 

невыполненных в 

установленные 

сроки предписаний 

об устранении 

нарушений 

требований 

пунктов 26, 32, 59, 

60, 66, 117, абзацев 

первого - третьего 

пункта 125, абзаца 

первого пункта 155, 

пунктов 156, 157, 

169, 170, абзаца 

первого пункта 201, 

пункта 202, абзаца 

четвертого пункта 

225, пунктов 249, 

250, абзацев 

первого и второго 

пункта 251, 

пунктов 264, 265, 

306, 311, 312, 315 - 

319, абзаца 

восьмого пункта 

333, пунктов 348 - 

350, 352, 355, 356, 

359, 375, абзацев 

четвертого и пятого 

пункта 378, пункта 

388, абзацев 

второго - 

четвертого, 

шестого - восьмого 

и десятого пункта 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в отопительный 

период 

0,05 Кпредп 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
  Не заполняется 



 

 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 2 части 1 

статьи 4.1 

Федерального закона 

о теплоснабжении и 

абзацем вторым 

пункта 2 статьи 5 

Федерального закона 

о промышленной 

безопасности, об 

устранении 

нарушений 

требований пунктов 

26, 32, 59, 60, 66, 

117, абзацев первого 

- третьего пункта 

125, абзаца первого 

пункта 155, пунктов 

156, 157, 169, 170, 

абзаца первого 

пункта 201, пункта 

202, абзаца 

четвертого пункта 

225, пунктов 249, 

250, абзацев первого 

и второго пункта 

251, пунктов 264, 

265, 306, 311, 312, 

315 - 319, абзаца 

восьмого пункта 333, 

пунктов 348 - 350, 

352, 355, 356, 359, 

375, абзацев 

четвертого и пятого 

пункта 378, пункта 

388, абзацев второго 

- четвертого, 

шестого - восьмого и 

десятого пункта 404, 

пунктов 408, 412 

404, пунктов 408, 

412 Правил № 511 

и пунктов 394, 396 - 

399, 403 Правил 

промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, 

влияющих на 

надежность работы 

в отопительный 

период, выданных 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

государственного 

энергетического 

надзора, 

федерального 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности, 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти в сфере 

обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной 

охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации, 

исполнения 



 

 

Правил № 511 и 

пунктов 394, 396 - 

399, 403 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.2 пункта 

9 Правил) 

наказаний (их 

подразделениями) 

(в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 2 части 1 

статьи 4.1 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении и 

абзацем вторым 

пункта 2 статьи 5 

Федерального 

закона о 

промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.2 

пункта 9 Правил) 

3 

Обеспечить 

выполнение плана 

подготовки к 

отопительному 

периоду, 

предусмотренного 

пунктом 3 Правил 

(подпункт 9.3 пункта 

9 Правил) 

План подготовки к 

отопительному 

периоду 

(пункт 3 Правил) 

Показатель наличия утвержденного 

плана подготовки к отопительному 

периоду 

0,05 Кплан 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения оценки обеспечения 

 готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

 

 

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления 

ими деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

№ п/п 
Обязательное 

требование 

Подтверждающий 

документ 
Показатель 

Вес 

показ

ателя 

Наименование 

показателя 

Расчет 

показателей 

готовности 

(формула) 

Значение 

(заполняется 

комиссией) 

Замечание (в 

случае 

наличия, с 

указанием 

сроков 

устранения) 

      ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 

Ипотр = Кзакон о 

тепл * 0,85 + 

Кжил. фонд * 0,06 

+ Кгаз * 0,02 + 

Кпредп * 0,05 + 

Кплан * 0,02 

    

1 

Выполнить 

требования, 

установленные 

частью 6 статьи 20 

Федерального 

закона от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ 

"О 

теплоснабжении" 

(далее - 

Федеральный закон 

- 

Показатель выполнения требований 

Федерального закона о 

теплоснабжении 

0,85 Кзакон о тепл 

Кзакон о тепл = 

Кбезопасн * 0,8 + 

Крежим * 0,03 + 

Кзадолж * 0,15 + 

Кучет * 0,02 

    



 

 

о теплоснабжении) 

(подпункт 11.1 

пункта 11 Правил 

обеспечения 

готовности к 

отопительному 

периоду, 

утвержденных 

приказом 

Минэнерго России 

от 13 ноября 2024 г. 

№ 2234 (далее - 

Правила): 

1.1 

Обеспечивать 

эксплуатацию 

теплопотребляющи

х установок в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности в 

сфере 

теплоснабжения, 

установленными 

статьей 23.2 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении 

(пункт 1 части 6 

статьи 20 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.1 

- 11.5.10 пункта 11 

Правил 

Показатель обеспечения 

эксплуатации теплопотребляющих 

установок в соответствии с 

требованиями безопасности 

0,8 Кбезопасн 

Кбезопасн = 

Кпромыв * 0,31 + 

Кгидр * 0,31 + 

Карм * 0,01 + Котв 

* 0,01 + Киспыт * 

0,31 + Кперечень * 

0,01 + 

Кэкспл/произв.инс

тр * 0,01 + 

Кпаспорт.тепл.пун

кт * 0,01 + Кшт * 

0,01 + 

Крегул.темпер * 

0,01 

    

1.1.1   

Акты промывки 

теплопотребляющей 

установки, 

проведенной в 

присутствии 

представителя 

единой 

теплоснабжающей 

Показатель наличия акта промывки 

теплопотребляющей установки 
0,31 Кпромыв 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

организации, в зону 

(зоны) деятельности 

которой входит 

система (системы) 

теплоснабжения, 

установленные 

требованиями 

пунктов 337 и 450 

Правил технической 

эксплуатации 

объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок, 

утвержденных 

приказом 

Минэнерго России 

от 14 мая 2025 г. № 

511 (далее - 

Правила N 511) 

(подпункт 11.5.1 

пункта 11 Правил) 

1.1.2 

Акты о проведении 

наладки режимов 

потребления 

тепловой энергии и 

(или) теплоносителя 

(в том числе 

тепловых и 

гидравлических 

режимов) теплового 

пункта, 

внутридомовых 

сетей и 

теплопотребляющи

х установок, актов 

об установке и 

пломбировании 

дроссельных 

(ограничительных) 

Показатель наличия актов о 

проведении наладки режимов 

потребления тепловой энергии и 

(или) теплоносителя 

0,31 Кгидр 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

устройств во 

внутренних 

системах, включая 

элеваторы и шайбы 

на линиях 

рециркуляции 

горячего 

водоснабжения в 

соответствии с 

пунктом 447 Правил 

№ 511 

(подпункт 11.5.2 

пункта 11 Правил) 

1.1.3 

Акт проверки 

(осмотра) запорной 

арматуры, в том 

числе в высших 

(воздушники) и 

низших точках 

трубопровода 

(спускники) и 

арматуры 

постоянного 

регулирования на 

предмет наличия и 

работоспособности, 

плотности 

(герметичности) 

сальниковых 

уплотнений, 

наличия 

теплоизоляции в 

соответствии с 

проектными 

решениями, 

наличия 

неповрежденных 

пломб, 

установленных 

теплоснабжающими 

Показатель наличия акта проверки 

(осмотра) запорной арматуры и 

арматуры постоянного 

регулирования 

0,01 Карм 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

и теплосетевыми 

организациями 

(подпункт 11.5.3 

пункта 11 Правил) 

1.1.4   

Установленные 

пунктом 7 Правил 

№ 511 

организационно-

распорядительные 

документы 

организации о 

назначении 

ответственных лиц 

за безопасную 

эксплуатацию 

тепловых 

энергоустановок 

для объектов и 

(или) 

установленные 

пунктом 228 Правил 

промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, 

утвержденных 

приказом 

Ростехнадзора от 15 

декабря 2020 г. № 

536 (далее - 

Правила 

промышленной 

безопасности), 

ответственных лиц 

за безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

Показатель назначения 

ответственных лиц за безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

0,01 Котв 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

давлением и 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

оборудования на 

опасных 

производственных 

объектах (далее - 

ОПО) 

(подпункт 11.5.4 

пункта 11 Правил) 

1.1.5 

Акты о проведении 

испытаний на 

плотность и 

прочность 

(гидравлических 

испытаний) 

тепловых 

энергоустановок, 

включая 

трубопроводы 

тепловых сетей (при 

наличии) и участков 

тепловых вводов (до 

вводной запорной 

арматуры) в 

границах 

балансовой 

принадлежности, 

оборудования 

индивидуальных 

тепловых пунктов и 

внутренних систем 

теплопотребления в 

соответствии с 

требованиями 

пунктов 17, 26, 

абзацев шестого - 

Показатель наличия актов о 

проведении испытаний на плотность 

и прочность (гидравлических 

испытаний) тепловых 

энергоустановок, включая 

трубопроводы тепловых сетей (при 

наличии) и участков тепловых 

вводов 

0,31 Киспыт 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

восьмого пункта 

404 и пункта 412 

Правил № 511 и 

наличие записей о 

результатах 

проведенных 

испытаний в 

паспорте теплового 

пункта и (или) 

теплопотребляющи

х установок 

(подпункт 11.5.5 

пункта 11 Правил) 

1.1.6 

Организационно-

распорядительные 

документы об 

утверждении 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации 

котлов и 

вспомогательного 

оборудования в 

случае 

эксплуатации ОПО, 

разработанного в 

соответствии с 

пунктом 278 Правил 

промышленной 

безопасности, и 

(или) перечня 

документации 

эксплуатирующей 

организации для 

объектов, не 

являющихся ОПО, 

разработанного в 

соответствии с 

Показатель наличия перечня 

производственных инструкций для 

безопасной эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования в 

случае эксплуатации ОПО 

0,01 Кперечень 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

подпунктом 2 

пункта 6 Правил № 

511 

(подпункт 11.5.6 

пункта 11 Правил) 

1.1.7 

  

Утвержденные в 

соответствии с 

требованиями 

пунктов 6 и 35 

Правил № 511 

эксплуатационные 

инструкции 

объектов 

теплоснабжения и 

(или) 

производственные 

инструкции, 

разработанные в 

соответствии с 

пунктом 278 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 11.5.7 

пункта 11 Правил) 

Показатель наличия 

эксплуатационных инструкций 

объектов теплоснабжения и (или) 

производственных инструкций 

0,01 
Кэкспл/произв.

инстр 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.8 

Паспорта тепловых 

пунктов или копии 

паспортов тепловых 

пунктов в 

соответствии с 

абзацем пятым 

пункта 29 и 

пунктом 30 Правил 

№ 511, а также 

проектно-

техническая 

документация на 

здание 

(сооружение) в 

части внутренних 

систем 

Показатель наличия паспортов 

тепловых пунктов и проектно-

технической документации на 

здание в части внутренних систем 

теплоснабжения по 

теплопотребляющим установкам 

0,01 
Кпаспорт.тепл.

пункт 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

теплоснабжения по 

теплопотребляющи

м установкам, 

установленным в 

здании 

(сооружении) 

(подпункт 11.5.8 

пункта 11 Правил) 

1.1.9 

Выписка из 

утвержденного 

штатного 

расписания, 

подтверждающая 

наличие персонала, 

осуществляющего 

функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб, 

или договоры на 

техническое 

обслуживание, 

энергосервисные 

контракты в случае 

привлечения 

специализированны

х организаций для 

эксплуатации 

оборудования 

(подпункт 11.5.9 

пункта 11 Правил) 

Показатель наличия персонала, 

осуществляющего функции 

эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб или договоров на 

техническое обслуживание, 

энергосервисных контрактов 

0,01 Кшт 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.1.10 

Акты или 

документы, 

подтверждающие 

проверку 

работоспособности 

автоматических 

регуляторов 

температуры воды, 

подаваемой в 

Показатель наличия актов или 

документов, подтверждающих 

работоспособность автоматических 

регуляторов температуры воды 

0,01 Крегул.темпер 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

системы горячего 

водоснабжения, а 

также проверку 

настроечных 

характеристик и 

установок систем 

регулирования и 

(или) регуляторов 

температуры и 

давления 

теплоносителя на 

системы отопления 

и воды на системы 

горячего 

водоснабжения, 

ограничения 

расхода сетевой 

воды через 

тепловой пункт в 

соответствии с 

пунктами 395 и 448 

Правил № 511 

(подпункт 11.5.10 

пункта 11 Правил) 

1.2 
Обеспечивать 

готовность к 

соблюдению 

указанного в 

договоре 

теплоснабжения 

режима 

потребления 

тепловой энергии 

(пункт 2 части 6 

статьи 20 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 

11.5.11, 11.5.19 

пункта 11 Правил 

Показатель обеспечения соблюдения 

указанного в договоре 

теплоснабжения режима 

потребления тепловой энергии 

0,03 Крежим 

Крежим = Кврез * 

0,5 + Ктех.готов * 

0,5 

    

1.2.1 

Акты осмотра 

объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющи

х установок на 

предмет наличия 

несанкционированн

ых врезок для 

разбора сетевой 

воды или 

потребления 

Показатель наличия актов осмотра 

объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок на 

предмет наличия 

несанкционированных врезок 

0,5 Кврез 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

тепловой энергии на 

теплопотребляющи

х энергоустановках 

или для 

переключения 

закрытой системы 

теплоснабжения на 

открытую систему 

теплоснабжения с 

разбором сетевой 

воды или 

отступлений от 

проектного решения 

(подпункт 11.5.11 

пункта 11 Правил) 

1.2.2 

Подписанный 

представителем 

теплоснабжающей 

организации и 

уполномоченным 

представителем 

потребителя 

тепловой энергии 

акт проверки 

технической 

готовности 

теплопотребляющей 

установки объекта к 

отопительному 

периоду, 

составленный по 

результатам анализа 

документов и 

визуального 

осмотра, с 

указанием 

выявленных 

замечаний, 

свидетельствующих 

о несоблюдении 

Показатель наличия 

актов проверки технической 

готовности теплопотребляющей 

установки объекта к отопительному 

периоду 

0,5 Ктех.готов 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

потребителем 

требований 

безопасной 

эксплуатации 

теплопотребляющи

х установок и (или) 

невыполнении 

мероприятий, 

обеспечивающих 

соблюдение 

указанного в 

договоре 

теплоснабжения или 

предусмотренного 

нормативными 

актами режима 

потребления 

тепловой энергии 

(подпункт 11.5.19 

пункта 11 Правил) 

1.3 

Обеспечивать 

отсутствие 

задолженности за 

поставленные 

тепловую энергию 

(мощность), 

теплоноситель 

(пункт 3 части 6 

статьи 20 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 

11.5.12, 11.5.13 

пункта 11 Правил 

Показатель отсутствия 

задолженности за поставленные 

тепловую энергию 

0,15 Кзадолж 

Кзадолж = 

Кдоговор * 0,05 + 

Ксвер * 0,95 

    

1.3.1 

Копии заключенных 

договоров 

теплоснабжения и 

(или) договоров 

оказания услуг по 

поддержанию 

резервной тепловой 

мощности 

(подпункт 11.5.12 

пункта 11 Правил) 

Показатель наличия заключенных 

договоров теплоснабжения и (или) 

договоров оказания услуг по 

поддержанию резервной тепловой 

мощности 

0,05 Кдоговор 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

1.3.2 

Акт сверки расчетов 

за поставленные 

тепловую энергию 

(мощность), 

теплоноситель, 

Показатель отсутствия 

задолженности либо подписанное 

сторонами соглашение, 

подтверждающее урегулирование с 

теплоснабжающей организацией 

0,95 Ксвер 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

горячую воду, 

оказание услуг по 

поддержанию 

резервной тепловой 

мощности по 

состоянию на дату 

проверки, 

подтверждающий 

отсутствие 

задолженности, 

либо подписанное 

сторонами 

соглашение, 

подтверждающее 

урегулирование с 

теплоснабжающей 

организацией 

порядка погашения 

всей существующей 

задолженности 

(подпункт 11.5.13 

пункта 11 Правил) 

порядка погашения всей 

существующей задолженности 

1.4 Организовывать 

коммерческий учет 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

статьей 19 Закона о 

теплоснабжении 

(пункт 4 части 6 

статьи 20 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 

11.5.14, 11.5.15 

пункта 11 Правил 

Показатель организации 

коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя 

0,02 Кучет 

Кучет = 

Кпровер.уз.уч * 

0,5 + Кпровер.кип 

* 0,5 

    

1.4.1 

Акты 

периодической 

проверки узла 

учета, составленные 

в соответствии с 

пунктом 73 Правил 

коммерческого 

учета, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 18 

Показатель наличия акта проверки 

узла учета 
0,5 Кпровер.уз.уч 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

ноября 2013 г. № 

1034, акты 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

(подпункт 11.5.14 

пункта 11 Правил) 

1.4.2 

Акты проверки 

контрольно-

измерительных 

приборов в 

тепловом пункте с 

указанием 

заводских номеров, 

отметки о наличии 

паспортов 

контрольно-

измерительных 

приборов 

(подпункт 11.5.15 

пункта 11 Правил) 

Показатель наличия актов проверки 

контрольно-измерительных 

приборов в тепловом пункте 

0,5 Кпровер.кип 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

2 

В случае 

эксплуатации 

жилищного фонда 

обеспечить 

выполнение 

требований Правил 

и норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением 

Госстроя 

Российской 

Федерации от 27 

сентября 2003 г. № 

170 (далее - 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 

11.5.16, 11.5.17 

пункта 11 Правил 

Показатель выполнения Правил и 

норм технической эксплуатации 

жилищного фонда 

0,06 Кжил.фонд 

Кжил.фонд = 

Кконтур * 0,7 + 

Кдезинф * 0,3 

    

2.1 

Акт выполненных 

работ по подготовке 

к отопительному 

периоду теплового 

контура здания в 

соответствии с 

требованиями 

пункта 2.6.10 

Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда 

(подпункт 11.5.16 

пункта 11 Правил) 

Показатель выполнения работ по 

подготовке к отопительному 

периоду теплового контура здания 

0,7 Кконтур 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

2.2 

жилищного фонда) 

(подпункт 11.2 

пункта 11 Правил) 

Акты о проведении 

дезинфекции систем 

теплопотребления с 

открытой схемой 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения в 

соответствии с 

пунктом 5.2.10 

Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

санитарными 

правилами и 

нормами СанПиН 

1.2.3685-21 

"Гигиенические 

нормативы и 

требования к 

обеспечению 

безопасности и 

(или) безвредности 

для человека 

факторов среды 

обитания", 

утвержденными 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 

(далее - СанПиН 

1.2.3685-21), и акты 

о результатах 

отбора проб воды из 

системы на 

соответствие 

требованиям 

Показатель наличия актов о 

проведении дезинфекции систем 

теплопотребления с открытой 

схемой теплоснабжения и горячего 

водоснабжения актов о результатах 

отбора проб воды из системы 

0,3 Кдезинф 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

СанПиН 1.2.3685-

21, оформленные 

аккредитованной 

лабораторией 

(подпункт 11.5.17 

пункта 11 Правил) 

3 

Обеспечить 

выполнение 

требования, 

предусмотренного 

пунктом 11 Правил 

пользования газом и 

предоставления 

услуг по 

газоснабжению в 

Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлениемПП

равительства 

Российской 

Федерации от 17 

мая 2002 г. N 317, в 

части обеспечения 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и  

 

 

 

 

 

внутриквартирного 

газового 

оборудования при 

предоставлении 

коммунальной 

услуги по 

газоснабжению 

Для лиц, указанных 

в подпунктах 1.4, 

1.5 пункта 1 

Правил, - копия акта 

обследования 

дымовых и 

вентиляционных 

каналов 

многоквартирных 

домов перед 

отопительным 

периодом, копия 

действующего 

договора о 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

внутридомового 

газового 

оборудования в 

многоквартирном 

доме 

(подпункт 11.5.18 

пункта 11 Правил) 

Показатель обеспечения 

безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению 

0,02 Кгаз 

Кгаз =-Кдым.вент 

* 0,5 + 

Кдогов.тех.обсл * 

0,5 

    

3.1 

Показатель наличия акта 

обследования дымовых и 

вентиляционных каналов 

многоквартирных домов перед 

отопительным периодом 

0,5 Кдым.вент 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    

3.2 

Показатель наличия действующего 

договора о техническом 

обслуживании и ремонте 

внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном 

доме 

0,5 
Кдогов.тех.обс

л 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

(подпункт 11.3 

пункта 11 Правил) 

4 

Обеспечить 

выполнение в 

установленные 

сроки предписаний, 

влияющих на 

надежность работы 

в отопительный 

период, выданных 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

государственного 

энергетического 

надзора, 

федерального 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности, 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти в сфере 

обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной 

охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации, 

исполнения 

наказаний (их 

подразделениями) 

(в случаях, 

предусмотренных 

Справка, 

представленная 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

государственного 

энергетического 

надзора, 

федерального 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности, 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти в сфере 

обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной 

охраны, внешней 

разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации, 

исполнения 

наказаний (их 

подразделениями) 

(в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 2 части 1 

статьи 4.1 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении и 

абзацем вторым 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в отопительный 

период 

0,05 Кпредп 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
  

Не 

заполняется 



 

 

пунктом 2 части 1 

статьи 4.1 

Федерального 

закона о 

теплоснабжении 

Федерального 

закона от 21 июля 

1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов" (далее - 

Федеральный закон 

о промышленной 

безопасности), об 

устранении 

нарушений 

требований пунктов 

6, 32, 35, 59, 60, 66, 

абзаца первого 

пункта 155, пунктов 

156, 157, 337, 375, 

393, абзацев второго 

- четвертого, 

шестого - восьмого 

и десятого пункта 

404, пунктов 408, 

409, 412, 435 - 439, 

446 - 448, 450 

Правил № 511, 

пунктов 394, 396 - 

399, 403 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 11.4 

пункта 11 Правил) 

пункта 2 статьи 5 

Федерального 

закона о 

промышленной 

безопасности), в 

комиссию по оценке 

готовности к 

отопительному 

периоду 

(подпункт 11.4 

пункта 11 Правил) 

5 

Обеспечить 

выполнение плана 

подготовки к 

План подготовки к 

отопительному 

периоду 

Показатель наличия утвержденного 

плана подготовки к отопительному 

периоду 

0,02 Кплан 
Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
    



 

 

отопительному 

периоду, 

предусмотренного 

пунктом 3 Правил 

(подпункт 11.5 

пункта 11 Правил) 

(пункт 3 Правил) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Порядку проведения оценки обеспечения 

 готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

 

АКТ 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

2026/2027 гг. 

 

___________________________________________________             «__» __________ 20__ г. 

                (место составления акта)                                                         (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная ________________________________________________________, 

                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к 

отопительному периоду от «__» ______ 20__ г., утвержденной 

______________________________________________________________________________, 

(Фамилия, инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного 

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 

с  «__» ______ 20__ г.  по «__» ______ 20__ г. в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 

______________________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в 

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

№№________________________. 

 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

 

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности: 

Объект оценки обеспечения готовности Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

1.  

2.  

3.  

№№  

 

    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: 

 

Лицо, подлежащее оценке обеспечения 

готовности 

Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482877


 

 

  

 

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 

                           отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз. 

                                                             (объект оценки обеспечения готовности) 

                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз. 

                                              (объект оценки обеспечения готовности) 

                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз. 

                                               (объект оценки обеспечения готовности) 

 

Председатель комиссии: _________________________________________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии: _____________________________________________________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: _______________________________________________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

    «__» ___________ 20__ г. ______________________________________________________ 

                                                           (подпись, расшифровка подписи 

                                                         руководителя (его уполномоченного 

                                                        представителя) в отношении которого 

                                                  проводилась оценка обеспечения готовности к 

                                                                   отопительному периоду)



 

 

Приложение 4 

к Порядку проведения оценки обеспечения 

 готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 

 

ПАСПОРТ 

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 

Выдан ________________________________________________________________________ 

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности                                                                                                                                                                                       

к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения 

готовности к отопительному периоду: 

    1. ________________________; 

    2. ________________________; 

    3. ________________________; 

   № ________________________. 

Основание  выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду: 

 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________№ _________ 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать 

                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по 

                          проведению   оценки  обеспечения   готовности   к 

                          отопительному периоду 


